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エラーコードエラーコードエラーコードエラーコード　（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ　（Ｅ○○○○○○○○表示表示表示表示））））

冷凍機運転状態で液晶画面にＥＲＲ表示が点滅している場合。

△　スイッチを１回押して、エラーコード表示画面に切り替えて表示したコードを読み取る。エラーコードエラーコードエラーコードエラーコード 点検・処置　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１１１１ １室側エバポレーター吸込み温度センサー　断線　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ３３３３ １室側エバポレーター吹出し温度センサー　断線 ・各温度センサーの不良。 　　　　外観点検外観点検外観点検外観点検・・・・・・・・・・・・各温度各温度各温度各温度センサへのハーネスのセンサへのハーネスのセンサへのハーネスのセンサへのハーネスの外外外外れれれれ及及及及びびびび、、、、断線断線断線断線。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ５５５５ １室側デフロスト解除用温度センサー　断線 ・各温度センサーの配線断線。 　　　↓ 異常がある場合は手直し。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ７７７７ ２室側エバポレーター吸込み温度センサー　断線 ・コントロールパネル内部の各温度センサ 　　　　各温度各温度各温度各温度センサのセンサのセンサのセンサの導通導通導通導通・・・・抵抗値抵抗値抵抗値抵抗値のののの測定測定測定測定。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ９９９９　　　　 ２室側エバポレーター吹出し温度センサー　断線 　回路不良。 　　　↓ 異常がある場合は手直し又はセンサ交換　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１１１１１１１１ ２室側デフロスト解除用温度センサー　断線 　　　　コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル又又又又はははは、、、、ハーネスハーネスハーネスハーネス不良不良不良不良。。。。
原因エラー（故障）内容

Zシリーズ・ TZシリーズ

　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１１１１１１１１ ２室側デフロスト解除用温度センサー　断線 　　　　コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル又又又又はははは、、、、ハーネスハーネスハーネスハーネス不良不良不良不良。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１３１３１３１３ 外気温度センサー　断線　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ２２２２ １室側エバポレーター吸込み温度センサー　ショート　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ４４４４ １室側エバポレーター吹出し温度センサー　ショート ・各温度センサーの不良。 　　　　外観点検外観点検外観点検外観点検・・・・・・・・・・・・各温度各温度各温度各温度センサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショート。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ６６６６ １室側デフロスト解除用温度センサー　ショート ・各温度センサーの配線ショート。 　　　↓ 異常がある場合は手直し。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ８８８８ ２室側エバポレーター吸込み温度センサー　ショート ・コントロールパネル内部の各温度センサ 　　　　各温度各温度各温度各温度センサのセンサのセンサのセンサの導通導通導通導通・・・・抵抗値抵抗値抵抗値抵抗値のののの測定測定測定測定。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１０１０１０１０ ２室側エバポレーター吹出し温度センサー　ショート 　回路不良。 　　　↓ 異常がある場合は手直し又はセンサ交換　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１２１２１２１２ ２室側デフロスト解除用温度センサー　ショート 　　　　コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル又又又又はははは、、、、ハーネスハーネスハーネスハーネス不良不良不良不良。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１４１４１４１４ 外気温度センサー　ショート　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１６１６１６１６ １室ウォーターバルブ　異常 ・ウォーターバルブの不良 　　　　外観点検外観点検外観点検外観点検・・・・・・・・・・・・各温度各温度各温度各温度センサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショートセンサへのハーネスのショート。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ１７１７１７１７ ２室ウォーターバルブ　異常 ・ウォーターバルブの配線ショート。 　　　　ウォーターバルブウォーターバルブウォーターバルブウォーターバルブ不良不良不良不良。。。。又又又又はコントロールパネルはコントロールパネルはコントロールパネルはコントロールパネル、、、、ハーネスハーネスハーネスハーネス不良不良不良不良。。。。　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ　　Ｅ９９９９９９９９ ＥＥＰ－ＲＯＭ異常 ・コントロールパネル内部メモリー素子書き込み寿命  メモリークリア メモリークリア メモリークリア メモリークリア。。。。メモリクリアしてもメモリクリアしてもメモリクリアしてもメモリクリアしてもNGNGNGNGのののの場合場合場合場合はははは、、、、コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル不良不良不良不良。。。。
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温度温度温度温度　　　　‐‐‐‐　　　　抵抗特性抵抗特性抵抗特性抵抗特性 温度温度温度温度　　　　‐‐‐‐　　　　抵抗特性抵抗特性抵抗特性抵抗特性温度　（℃） 抵抗値（KΩ） 温度　（℃） 抵抗値（KΩ）55 3.739 55 3.69750 4.406 50 4.35345 5.215 45 5.14940 6.201 40 6.12135 7.409 35 7.31430 8.897 30 8.78725 10.74 25 10.61520 13.03 20 12.915 15.91 15 15.77210 19.53 10 19.4095 24.13 5 24.0450 30 0 30-5 37.55 -5 37.719-10 47.34 -10 47.695-15 60.13 -15 60.614-20 76.96 -20 77.682-25 99.32 ５８２６２２５８２６２２５８２６２２５８２６２２－－－－８２００８２００８２００８２００　　　　温度抵抗特性温度抵抗特性温度抵抗特性温度抵抗特性 -25 100.439R0＝３０KΩ　±２％ R0＝３０KΩ　±２％B（０/１００）＝３４５０K　±２％ B（０/１００）＝３４５０K　±２％


